
消防安全隐患清单（2022年）
填报部门/单位/室（队、中心）（盖章）：机务保障部/质量控制室                                                                                                                                                  
填报时间： 

序号
发现
时间

隐患名称 基本情况
等级颜
色*

类
型
*

类
别

来
源*

责任
部门

/单位/室
（队、中

心）

涉及
的业
务

涉及
的流
程

原因分析 等效措施 防范措施 整改措施及责任人
整改措施实施情况

跟踪
整改
时限

整
改
进
度
*

是否
开展
风险
评估*

可能发生
的危害

2022-
01

1.14

飞机牵引车
灭火器检验
标识无法识

别日期

1月14日中午
巡查发现015
号飞机牵引车
灭火器检验标
识未标明年

份，无法确认
是否有效

轻微安
全隐患
（蓝）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

部
门
自
查

车队
车辆
维保

车辆
月检

直接原因：1.管理人员未严
格落实标签更换职责；

间接原因：
1.车辆责任人安全意识不

足；2.未严格落实检查职责

立即通知车
队重新更换
标签并完成
灭火器检查

加强人员宣教，强化
规章意识。

1.所有车辆的灭火器及标
签进行一次排查2.扣除相
关人员本月绩效分；3.扣
除管理人员本月绩效分。

责任人：陈宗生

已完成更换 1.31
关
闭

否
灭火器漏
检或失效

2022-
02

1.21
油车灭火器
检验标识无
法识别日期

1月21日中午
巡查发现油车
灭火器检验标
识未标明年

份，无法确认
是否有效

轻微安
全隐患
（蓝）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

部
门
自
查

中航油
车辆
维保

车辆
检查

直接原因：1.管理人员未严
格落实标签更换职责；

间接原因：
1.车辆责任人安全意识不

足；

立即通知中
航油更换标
签并检查灭

火器

加强人员宣教，强化
规章意识。

更换灭火器标签或采取其
他等效措施。责任人：翁

良栋
已完成更换 3.31

关
闭

否
灭火器漏
检或失效

2022-
03

2022.
3.18

消防箱前有
阻挡物

航站楼片仔癀
商铺店改变原
配消防设备

一般隐
患

（黄）

人
的
不
安
全
行
为

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
检查

直接原因：因为装修升级，
片仔癀店员改变原配消防设
备；
间接原因：人员意识淡薄，
认为改变原配消防设备没有
问题。

立即当场整
改

加强每月巡查，发现
隐患及时整改。

对片仔癀店员进行了批评
教育，并对店员进行了消
防知识培训。

已于3月18日当场整
改完毕，将改变原
配的消防设备恢复
。

3.18
关
闭

否

火灾初期
阶段是救
援的黄金
时期，消
防设施设
备每月未
完成检查
就有可能
导致错过
扑救黄金
时期

2022-
04

4.7

消防车辆未
建立月检、
季度检等维

保计划

检查发现，消
防车目前只有
日检、周检，
其月检、季度
检等维保未制
定维保要求和
计划，无台账

记录

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

应
急
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

车辆
维保

车辆
维保

直接原因：未落实车辆维保
职责；

间接原因：月检、季度检等
维保由协议维修单位开展，
但未制定维保要求和台账记

录

每日目视检
查车辆状

态，启动运
行一次，确
保车辆可用
性；立即梳
理车辆维保
要求，制定

计划

完善维保制度
建立维保制度；责任人：

陆名辉

1.已修订《车辆管
理岗位操作手册》
第二章2.2.2消防车
辆设备维保、第七
章附件14消防车检
查单；
2.消防保障队组织
驾驶员培训手册相
关内容。

5.31
关
闭

否
车辆故

障，影响
出动

2022-
05

4.14

消防保障队
消防未建立
有关危险品
应急处置预

案

4月14日危险
品运输相关自
查发现消防保
障队未建立有
关危险品处置

预案

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

应
急
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

应急
救援
预案

应急
处置

直接原因:未依据相关规定制
定危险品相关应急处置预

案；
间接原因：

立即查阅机
场级危险品
应急处置预
案，对消防
保障队开展
宣教，出现
危险品应急
情况时，根
据应急救援
指挥中心指

令处置

加强人员宣教，强化
规章意识，增加队室
级、部门级自查频

次，确保人员按章操
作

1.修订危险品相关应急处
置预案；2.组织预案的培

训；责任人：陆名辉

1.已修订《消防救
援岗位操作手册》
第四章4.18危险品
泄漏应急预案；
2.消防保障队组织
全体人员培训手册
相关内容。

5.31
关
闭

否
处置不

当，危险
品泄漏等



2022-
06

4.30
航站楼安全
疏散标志有
损坏情况

航站楼安全疏
散标志有损坏

情况

轻微安
全隐患
（蓝）

物
的
不
安
全
状
态

应
急
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
维保

安全
疏散
标志

直接原因：疏散标志到达使
用年限，未及时更换

间接原因：安全意识薄弱

立即通知维
保单位更换

开展全面的排查并记
录所有疏散标志的位
置、寿命、完好情况

建立维保制度；责任人：
陆名辉

已通知协议维保单
位进行排查和更换

6.30
关
闭

否

突发状况
时人员找
不到安全

出口

2022-
07

4.30

电动车充电
点无自动断
电功能，摆

放杂乱

电动车充电点
无自动断电功
能，摆放杂乱

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

部
门
自
查

建管/物
业

电动
车充
电

充电
点管
理

直接原因：部分功能出现故
障

间接原因：未建立电动车集
中充电管理制度；安全意识

薄弱

立即通知建
管部展开排
查，张贴上
墙警示标

语，规划地
面停车位

明确电动车充点电管
理职责并建立制度

建立管理制度或明确责任
人，规范充电点的日常管
理。责任人：赖健兴、鹿

东华

建管部已完成自动
断电功能的修复；
物业公司制定计划
建立管理制度，包
括地面停车位规划
、自动充电装置使
用说明、火灾隐患
警示标语等

6.15
关
闭

否 火灾

2022-
08

5.13

机场消防安
全管理制度
不完善，消
防安全责任
书内容不完

善 

机场消防安全
管理制度不完
善，消防安全
责任书内容不

完善 

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

应
急
管
理

公
司
检
查

机务保障
部/消防
保障队

机场
消防
安全
管理

安全
责任
书

直接原因：消防保障队未严
格监督责任落实；

间接原因：制度不完善、安
全责任书内容不完善

立即组织排
查各消防责
任书落实情

况

组织修订管理制度和
安全责任书

修订《机场消防安全管理
制度》和《消防安全责任
书》；责任人：陆名辉

1.已制定《三明沙
县机场消防安全管
理制度》，已于8月
完成发文；
2.已拟定《消防安
全责任书》。

6.30
关
闭

否

消防设施
设备无人
管理，火
灾时无法

使用

2022-
09

5.13

消防站车辆
、机坪跑道
消火设施、
消防救援装
备等设施设
备的巡检、
维护制度不
完善，如部
分内容缺失
、未明确岗
位具体巡检

要求 

消防站车辆、
机坪跑道消火
设施、消防救
援装备等设施
设备的巡检、
维护制度不完
善，如部分内
容缺失、未明
确岗位具体巡

检要求 

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

应
急
管
理

公
司
检
查

机务保障
部/消防
保障队

消防
设施
设备
维保

设防
设施
设备
维保

  直接原因：未明确责任
人；

间接原因：维护制度混乱
明确责任人

梳理消防站车辆、设
备、器材维保制度；
梳理机坪跑道等设施

设备维保制度

完成相关制度的梳理和修
订；责任人：陆名辉

1.已修订《车辆管
理岗位操作手册》
第二章 2.2.2 消防
车辆设备维保，第
七章 附件16消防车
检查单，表A48-
A54；
2.已修订《消防救
援岗位操作手册》
第二章 2.3 防火巡
查；
3.已组织消防保障
队开展一次消防车

5.31
关
闭

否

设施设备
无人管

理，可能
造成实

效，应急
救援时无
法使用

2022-
10

5.13

消防科室级
法定自查落
实不到位

（不符合公
司“一二四
”要求)

消防科室级法
定自查落实不
到位（不符合
公司“一 二
四”要求)

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

应
急
管
理

公
司
检
查

机务保障
部/消防
保障队

法定
自查

科室
级自
查

直接原因：自查计划的制定
未依据公司监察计划制定；
间接原因：科室负责人未严
格落实自查职责，对工作职

责认识不到位

梳理消防站
监督检查计
划，并依据
公司监察计
划进行修订

由质控室牵头，梳理
部门、科室级监督检
查计划，并督促各科

室落实

完成监督检查计划的制
定；责任人：陆名辉

已完成消防保障队
涉及的自查事项梳
理，并制定自查频
次和要求，已完成
《2022年度安全监
察计划（机务部）
》的修订，由质控
室对消防保障队法
定自查落实情况警

5.31
关
闭

否

运行系统
存在漏

洞，带来
风险



2022-
11

2022.
6.23

消防箱检查
卡未正常打

卡

加油站消防箱
内灭火器未打

卡

一般安
全隐患
（黄）

物
的
不
安
全
状
态

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
检查

直接原因：加油站管理员未
落实每月检查；
间接原因：加油站管理员消
防安全意识淡薄。

立即当场整
改

加强每月巡查，发现
隐患及时整改。

已对加油站管理员进行批
评教育，并对加油站管理
员进行消防知识的培训。

已于6月23日当场整
改，检查箱内灭火
器无异常，并打卡
。

6.23
关
闭

否

火灾初期
阶段是救
援的黄金
时期，消
防设施设
备每月未
完成检查
就有可能
导致错过
扑救黄金
时期

2022-
12

2022.
7.12

消防箱前有
阻挡物

航站楼片仔癀
商铺店前消防
箱被花盆阻挡

一般隐
患

（黄）

人
的
不
安
全
行
为

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
检查

直接原因：因为装修升级，
片仔癀店员在消防箱门口摆
了两盆植物，造成了消防箱
的阻挡；
间接原因：人员意识淡薄，
认为消防箱阻挡一两天没有
问题。

立即当场整
改

加强每月巡查，发现
隐患及时整改。

对片仔癀店员进行了批评
教育，并对店员进行了消
防知识培训。

已于7月12日当场整
改完毕，将阻挡花
盆挪至角落。

7.12
关
闭

否

火灾初期
阶段是救
援的黄金
时期，消
防设施设
备每月未
完成检查
就有可能
导致错过
扑救黄金
时期

2022-
13

2022.
7.15

消防箱前有
阻挡物

中心变电站消
防箱门有卫生
工具遮挡

一般隐
患

（黄）

人
的
不
安
全
行
为

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
检查

直接原因：工作人员做卫生
时随手把卫生工具拖把、垃
圾篓、扫把架在消防箱上；
间接原因：工作人员消防安
全意识淡薄。

立即当场整
改

加强每月巡查，发现
隐患及时整改。

对中心变电站工作人员进
行了批评教育，并对其进
行了消防知识培训。

已于7月15日当场整
改，将卫生工具归
原位。

7.15
关
闭

否

火灾初期
阶段是救
援的黄金
时期，消
防设施设
备每月未
完成检查
就有可能
导致错过
扑救黄金
时期

2022-
14

2022.
8.12

灭火器压力
不足

检查出发现中
心变电站一共
有15具灭火器
压力不足；货
运站1具灭火
器压力不足。

一般隐
患

（黄）

人
的
不
安
全
行
为

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
检查

正常检查发现灭火器到期压
力不足。

立即当场整
改

加强每月巡查，发现
隐患及时整改。

对机场全体员工进行消防
安全培训，加强了全体员
工对消防安全的

已于8月12日更换了
16具灭火器。

8.12
关
闭

否

灭火器失
效导致严
重火灾事
故



2022-
15

2022.
6.20

紧急拉动消
防车辆到达
现场超时

6月20日17:15
紧急拉动消防
车辆在机场东
侧消防水池处
集合，消防车
辆到达现场的
应答时间超过
3分钟

一般隐
患

（黄）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

上
级
检
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
操作

直接原因：指挥员指挥不
当，电话通知不到位，导致
首车驾驶员未及时到达现
场；间接原因：驾驶员对车
辆行驶路线不熟悉，导致未
及时到达现场

立即开展接
警流程培训

1.梳理应急演练拉动
流程，并开展手册修
订和培训；
2.制定演练计划，每
月至少进行一次拉动
演练。

组织消防保障队人员开展
一次接警流程培训，并开
展一次演练，确保应答时
间不超过3分钟。
责任人：陆名辉

1.已于7月6日完成
接警流程培训，于7
月6日完成消防救援
出动演练，应答时
间为2分26秒；
2.于7月10日完成部
门运行手册消防救
援出动应急预案的
修订和培训；
3.将消防救援出动
每月演练计划加入
部门演练计划表。

7.20
关
闭

否

发生应急
救援时，
消防车辆
出动不及
时导致救
援不利情
况

2022-
16

2022.
6.20

紧急拉动
时，消防车
未能进行补
水

6月20日现场
紧急拉动消防
车辆在机场东
侧消防水池处
补水，消防车
辆未能通过消
防水池补水

一般隐
患

（黄）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

上
级
检
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
操作

1.消防车吸水管螺丝松动漏
气导致无法从消防水池抽吸
补水；
2.人员未认真执行每日器材
设备检查工作，科室负责人
未落实监督检查，设备管理
存在缺陷。
3.消防人员对车辆设备功能
不熟悉，未能及时恢复设备
可用性。

对所有车辆
设备开展一
次全面检
查，确保不
存在设备故
障问题。

1.开展车辆设备维保
和手册培训；
2.落实科室周自查。

1.组织消防保障队开展一
次车辆设备维保和岗位操
作手册的培训并考核，确
保驾驶员熟悉掌握车辆设
备的使用；
2.车辆的维保台账纳入科
室级周自查。
责任人：陆名辉

1.已于7月8日完成
车辆设备维保和岗
位操作手册的培
训；
2.于7月11日完成对
所有车辆设备的全
面检查，未发现其
他设备故障问题；
3.已将车辆的维保
台账纳入科室级周

7.15
关
闭

否

发生应急
救援时，
消防车辆
设备故障
导致救援
不利情况

2022-
17

2022.
9.05

消防楼二楼
漏水，漏至
一楼照明车
库

每日检查时发
现照明车库上
方厕所漏水，
漏至一楼照明
车库，导致照
明车被腐蚀

一般隐
患

（黄）

物
的
不
安
全
状
态

机
场
管
理

员
工
报
告

消防保障
队

消防
救援

车辆
停放

直接原因：厕所防水层不太
好，导致漏水；
间接原因：建筑物到达使用
年限。

将抢险照明
车移至其他
区域

排查厕所漏水情况，
报修至物业公司，列
入招标范围，统一整
改

将抢险照明车移至其他区
域；

为满足消防车辆应
急出动要求，将漏
水车位的抢险照明
车移放至救护车
位，救护车移放至
机务楼车库。

9.10
关
闭

否

长时间漏
水导致消
防车辆设
备腐蚀故
障，产生
救援不利
情况

2022-
18

2022.
9.9

水泵房消防
用水未建立
维护维保及
管理制度。

水泵房消防用
水未建立维护
维保及管理制
度。

一般隐
患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

航
空
安
保

公
司
检
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
管理

管理程序缺失，未对水泵房
进行管理

立即对水泵
房设备进行
检查、清扫
和维保工作

1.对水泵房内各设施
设备进行排查，制定
相关维保工作流程；
2.自查其他消防设施
设备的管理程序是否
缺失。

1.建立水泵房消防用水管
理程序并纳入岗位操作手
册；
2.建立消防水泵检查记录
表，按要求完成水泵房的
检查维护并做好台账记录
。
责任人：陆名辉

1.已于9月29日完成
《消控值守岗位操
作手册》修订，增
加“2.4 消防水泵
房管理程序”和“
附件4 消防水泵检
查记录表”；
2.完成手册内容培

9.30
关
闭

否

水泵房管
理失效，
水泵故障
无法对消
防管网进
行供水或
压力不足

2022-
19

2022.
9.9

未对水泵房
进行管理

水泵房内消防
用水管网未制
定相应的标志
标识及开关阀
门的使用说
明；水泵房内
卫生较差，设
备未做防水、

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

航
空
安
保

公
司
检
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
管理

1.水泵房消防用水未建立维
护维保及管理制度；
2.消防保障队负责人未落实
管理职责，疏于管理。

立即检查水
泵房消防水
泵和管网情
况

1.对水泵房内各设施
设备进行排查，制定
相关维保工作流程；
2.自查其他消防设施
设备的管理程序是否
缺失。

1.完成水泵房内消防用水
管网的标志标识喷涂；
2.制定开关阀门的使用说
明并进行张贴；
3.对水泵房进行卫生清理
、对设备做防水、除锈处
理。

1.已于9月27日完成
水泵房卫生清理、
设备除锈；
2.已于9月28日完成
水泵房内消防用水
管网的标志标识喷
涂；
3.已制定开关阀门

10.15

消防水泵
故障或管
网误操作
无法对消
防管网进
行供水或
压力不
足，航空

2022-
20

2022.
9.9

未测算消防
管网漏水量

9月9日检查发
现，未完成消
防管网的漏水
量的测算。

一般隐
患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

航
空
安
保

公
司
检
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
管理

工作未落实
立即联系维
保单位进行
测量

每周跟踪消防管网进
度

联系检测单位，开展渗漏
检查，并形成报告

已于9月28日福建捷
安消防检测有限公
司对本单位消防管
网渗漏量进行测
量，并形成《建筑
消防设施维护保养
故障告知单》提出
问题和整改建议

10.15
关
闭

否

消防水泵
故障或管
网误操作
无法对消
防管网进
行供水或
压力不
足，航空



2022-
21

2022.
9.9

空置消防配
电柜未清理

水泵房内未使
用的消防配电
柜未清理处置
。

一般安
全隐患
（黄）

物
的
不
安
全
状
态

航
空
安
保

公
司
检
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
管理

水泵房水泵配电柜已更换新
配电柜，原先损坏的配电柜
未及时进行报废。

立即清理

1.对水泵房内各设施
设备进行排查，制定
相关维保工作流程；
2.自查其他消防设施
设备的管理程序是否
缺失。

对配电柜进行报废处理

已填报《固定资产
报废申请表》完成
水泵房水泵损坏的
配电柜的报废审批
程序，完成报废清
理。

10.15
管理混乱
存在安全
隐患

2022-
22

2022.
10.19

特种车辆灭
火器缺失

检查发现行李
传送车车载灭
火器缺失，驾
驶员未严格落
实出车前检
查，对此不知
晓，进一步检
查发现驾驶员
对机位灭火器
材配备情况不
熟悉、特种车
辆所属部门未
制定车辆着火
后的应急预案
。

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

应
急
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
管理

1.控制区车辆车载灭火器被
消防站统一收走进行重新灌
充；
2.驾驶员车辆日自查落实不
到位，对车辆状况缺乏足够
了解；
3.车载灭火器回收后信息传
达通知不到位，并且未制定
完成更换前的等效措施或合
理的更换计划；
4.车辆着火应急预案缺失。

1.消防站确
认1#至5#机
位消防箱灭
火器随时处
于可用状
态；
2.车辆驾驶
员明确知晓
灭火箱的位
置及应急时
取用处置；

1.对特种车辆驾驶员
针对机坪可取用的消
防设备进行一次培
训；
2.相关队室责任人每
日开展自查，检查车
辆驾驶员在出车前是
否严格完成日检；
3.增加灭火器灌充更
换操作要求，避免出
现灭火器缺失的情况
出现；
4.制定车辆起火应急
预案，明确灭火器的
取用等处置程序。

1.扣除车辆驾驶员绩效
分，扣除相关队室负责人
绩效分；
2.由消防教员组织特种车
辆驾驶员进行机坪消防设
备学习培训；
3.修订《消防救援岗位操
作手册》，增加灭火器灌
充更换操作要求；
4.修订《机务保障部运行
手册》车辆应急救援预案
章节。
5.质控室将车辆日检纳入
重点检查项目。
责任人：陈宗生、周烨轩

已消除隐患。
1.已依据考核细则
开展10月份绩效考
核，分别扣除当事
人谢某某绩效2分，
扣除消防保障队负
责人陈某某绩效
5分；
2.已于11月18日由
消防教员组织特种
车辆驾驶员针对机
坪消防设备存放位
置、数量种类、使
用方法等内容完成
培训教育；
3.已完成《消防救
援岗位操作手册》
“2.3 防火巡查”
章节修订，增加灌
充灭火器时的更换
操作程序；
4.已完成《机务保
障部运行手册》
“3.6.2.6 应急救
援等级与预案”章
节修订，增加“
（15）特种车辆、
设备起火应急处置
预案”；

11.20 否

突发火情
时，无程
序指导员
工开展先
期处置，
无车辆无
灭火器可
供使用，
驾驶员不
熟悉机坪
其他灭火
器材配置
情况，导
致贻误灭
火时机、
火势扩
大，严重
时引发航
空器火
灾，危害
民众生命
健康和造
成财产损
失

2022-
23

2022.
10.28

消防车随车
器材清单与
实际不符，
维保要求与
厂家要求不
符
（1.322）

G018号主力泡
沫车辆随车器
材吸水管扳手
数量、大小与
车载设备单不
符，地下消防
栓扳手缺失，
车载灭火器
（4个）缺

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

车辆
检查

直接原因：
1.检查人员未严格依据车载
设备清单开展检查工作；
2.车辆责任人未严格落实车
辆适用性检查，确保车载设
备清单与实际物品的符合性
和车辆清洁；
间接原因：
1.岗位手册中缺失随车器材

1.按照现有
随车器材清
单将器材配
齐；
2.每日进行
一次车辆性
能和车载设
备功能测
试，确认适

1.队室负责人对车辆
负责人进行谈话提
醒；
2.检查单要求设置复
核人，确认工作落
实，同时纳入班组每
日自查。

1.立即清理车辆；
2.梳理车辆维保要求并完
善手册程序；
3.梳理随车器材清单并完
善手册程序；
4.扣除相关责任人和科室
队长月度绩效分。责任
人：陆名辉

已消除隐患。
1、已梳理消防车辆
随车器材清单，并
于11月28日完成消
防车辆随车器材清
理配置；
2、已梳理消防车辆
维保要求，完成《
车辆管理岗位操作

11.30 否

突发火情
时，器材
、车辆不
可用，导
致贻误灭
火时机、
火势扩
大，严重
时引发航



2022-
24

2022.
10.28

救护车管理
未落实到位

救护车未配备
灭火瓶，无车
载设备清单，
进一步检查发
现车辆无维保
要求

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

车辆
管理

车辆
维保

直接原因：1.未明确车载器
材设备责任人；
2.月检、季度检等维保由协
议维修单位实施，但未出具
相关工作记录，责任单位也
未要求维修单位出具检查记
录；
间接原因：1.手册程序未明
确救护车的维保要求和程
序；2.消防保障队人员对救
护车车载设备不熟悉，且非
使用人员；

1.车辆驾驶
员明确知晓
灭火箱的位
置及应急时
取用处置；
2.驾驶员每
次开车前，
检查车辆适
用性后方可
驾驶。

1.完善《控制区车辆
及驾驶员管理规定
》；2.明确救护车维
保工作责任人并进行
分工；3.设置检查
单；

1.制定维保计划，根据责
任分工修订相关手册；
2.梳理车载设备清单；
3.配备灭火器；
4.联系航管指挥中心，梳
理车辆及车载设备责任
人；
责任人：陆名辉

已消除隐患。
1、已制定救护车维
保计划，已完成《
车辆管理岗位操作
手册》程序修订；
2、车载设备清单已
交由车载设备责任
人进行梳理；
3、救护车已配备车
载灭火器；
4、已联系联系航管
指挥中心，车辆责
任人：消防保障
队；车载设备责任
人：黄焱。

11.30 否

2022-
25

2022.
10.28

灭火器管理
不到位

标签易造成丢
失，未标明责
任单位或所属
关系，丢失后
无法溯源

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

应
急
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
管理

直接原因：机场内部分灭火
器标签为纸质版，易破损。
间接原因：灭火器责任单位

未严格管理

检查场内灭
火器标签，
老化破损的
立即进行更
换。

细化《机务保障部消
防救援岗位操作手册
》灭火剂管理程序，
增加灭火器标签制定
标准；通知各灭火器
责任单位，每月开展
检查时确认标签是否
在位，丢失的及时进
行补充，消防保障队
定期开展巡查，对灭
火器的检查工作落实
进行巡查，同时确认
标签情况

1.制定新版灭火器标签应
备注所属关系并过塑。
2.细化《机务保障部消防
救援岗位操作手册》灭火
剂管理程序，增加灭火器
标签制定标准责任人：陆
名辉

已消除隐患。
已细化《机务保障
部消防救援岗位操
作手册》灭火剂管
理程序，增加灭火
器标签制定标准，
明确新版灭火器标
签制定标准。

11.30

2022-
26

2022.
10.28

G008车辆管
理未落实到
位

G008车辆未配
备灭火器、无
维保台账，进
一步检查发现
相关手册中无
车辆维保程序

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

部
门
自
查

物业公司
车辆
管理

车辆
维保

直接原因：1.物业公司未明
确责任人，未落实维保职
责；
间接原因：1.物业公司无车
辆维保制度，无日检、周检
等台账记录；
2.月检、季度检等维保由协
议维修单位实施，但未出具
相关工作记录，物业公司也
未要求维修单位出具检查记
录；

1.除日检
外，驾驶员
每次开车
前，检查车
辆适用性后
方可驾驶。
2.车辆驾驶
员明确知晓
灭火箱的位
置及应急时
取用处置；

完善《控制区车辆及
驾驶员管理规定》

1.配备随车灭火器；
2.制定G008车辆维保计划
。
责任人：鹿东华

已消除隐患。
1、已配备随车灭火
器
2、已在《工程维修
岗位操作手册》中
制定车辆维保计划
。

11.30



2022-
27

2022.
12.20

航站楼消防
箱内灭火器
未打卡

国内安检区消
防箱内灭火器
未打卡，贵宾
厅消防箱内灭
火器未打卡

一般安
全隐患
（黄）

管
理
上
的
缺
陷

机
场
管
理

部
门
自
查

消防保障
队

消防
救援

设施
设备
管理

直接原因：安检护卫部，地
勤服务部消防安全员未落实
每月检查；
间接原因：两个部门的消防
安全员，消防安全意识淡薄
。

立即当场整
改

加强每月巡查，发现
隐患及时整改。

已对两个部门的消防安全
员进行批评教育，并对其
进行消防知识的培训。

已于12月20日当场
整改，检查箱内灭
火器无异常，并打
卡。

12.20
关
闭

否

火灾初期
阶段是救
援的黄金
时期，消
防设施设
备每月未
完成检查
就有可能
导致错过
扑救黄金
时期

2022年度安全隐患数：      已整改数：      未整改数：    整改率：    

当月新增安全隐患数：  （其中上级检查：    公司检查：     部门自查：      其他：     ）

部门负责人（签字）：                                     分管领导（签字）：


